
ФАС России по вопросу места установления прибора учета считает необходимым
сообщить следующее.
В соответствии с пунктом 25.1 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила), в технических условиях для заявителей,
предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, должны быть указаны, в том числе:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от
границы участка, на котором располагаются (будут располагаться)
присоединяемые объекты заявителя;
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам
релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины
максимальной мощности.
Как указывает Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (постановление
Президиума ВАС РФ № 16008/10 от 18 мая 2011 года), норма подпункта «а» пункта
25 Правил устанавливает пределы возможного расположения точки
присоединения в пределах участка заявителя и не позволяет сетевой организации
возлагать на заявителя дополнительные не предусмотренные Правилами
обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению за
пределами границ участка.
Указанным постановлением Президиума ВАС РФ № 16008/10 от 18 мая 2011 года
также установлено, что распределение мероприятий по технологическому
присоединению и обязанностей по их выполнению заявителем и сетевой
организацией производится по границе участка заявителя в соответствии с
пунктами 16.1, 16.3, подпунктом «г» пункта 25.1 Правил технологического
присоединения.
Таким образом, действия сетевой организации по включению в технические
условия для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, сведений и
информации о расположении точки присоединения за пределами границ участка
заявителя, будут противоречить Правилам и могут содержать признаки нарушения
антимонопольного законодательства.
Требования к приборам учета электрической энергии (мощности) должны
соответствовать требованиям, указанным в разделе X Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения).
Согласно пункту 138 Основных положений, для учета электрической энергии,
потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов
электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности
2,0 и выше.
Специальные требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины
максимальной мощности Правилами технологического присоединения и
Основными положениями не установлены. 
Пунктом 19 Правил установлен запрет навязывания заявителю услуг и
обязательств, не предусмотренных настоящими Правилами.
Таким образом, включение сетевой организацией в технические условия
требований к приборам учета электрической энергии (мощности), не
предусмотренных Основными положениями не допускается, а в противном случае



может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Таким образом, действия сетевой организации по включению в технические
условия требований к прибору учета, не соответствующих Основным положениям,
будут противоречить Правилам и могут содержать признаки нарушения
антимонопольного законодательства.
Пунктом 144 Основных положений установлено, что приборы учета подлежат
установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка -
потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных
рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой
принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных
местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением
установленных законодательством Российской Федерации требований к местам
установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки
прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов
розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально
приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется
техническая возможность его установки. При этом по соглашению между
смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий
использованию для определения объемов потребления (производства, передачи)
электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах
объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного
субъекта.
Таким образом, включение сетевой организацией в технические условия для
заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, требования об установке
прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности
заявителя не противоречит Основным положениям.
Необходимо отметить, что при системном толковании пунктов 2 Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
(понятие точки присоединения), пункта 25.1 Правил технологического
присоединения, пункта 144 Основных положений, а также постановление
Президиума ВАС РФ № 16008/10 от 18 мая 2011 года, ФАС России приходит к
выводу, что заявители, предусмотренные пунктами 12.1 и 14 Правил, вправе
установить прибор учета электрической энергии (мощности) в пределах своего
земельного участка.
Таким образом, действия сетевой организации по навязыванию в технических
условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, требования
об установке приборов учета на границе участка заявителя в разрез с желанием
заявителя установить прибор учета в пределах границ его земельного участка,
могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, в
части навязывания невыгодных условий (пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции).
 


